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DESCRICAO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PADRAO CONCESSIONARIA, 12M/600DAN.

CRUZETA POLIMERICA 2400MM, CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA.

ISOLADOR DE ANCORAGEM 25KV, CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA.

ISOLADOR DE PINO 25V, CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA.

SELA DE CRUZETA CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA.

CINTA PARA POSTE CIRCULAR

MAO FRANCESA PERFILADA

PARA-RAIOS EM CORPO POLIMERICO, COM RESISTORES NAO LINEARES COM DESLIGADOR
AUTOMATICO (ZNO) 21KV PARA SISTEMAS 23,IKV_I0KA.

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO, REFRIGERADO A OLEO,
I50KVA/23100/380/220V, PADRAO CONCESSIONARIA.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE @=4".

CABECOTE DE ALUMINIO 180 GRAUS @'

CURVA 90° EM FERRO GALVANIZADO @L".

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @=4".

CABO DE COBRE NU, #25MM2. ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS DESCE PELO INTERIOR DO
POSTE ATE MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU, #35MM2. ATERRAMENTO DO NEUTRO DO TRANSFORMADOR SEGUE ATE
MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU, #50MM2. MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU, #25MM2.

ELETRODUTO PVC RIGIDO @I"

CABO DE COBRE NU, #35Mm2. ATERRAMENTO DO NEUTRO E CAIXA DE MEDIGAO

CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO, CILINDRICA, DIMENSOES @30x40cM, COM HASTE DE
ATERRAMENTO DE COBRE.

HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE DIAMETRO DE %'MM X 2,40M DE COMPRIMENTO

CABO AL COBERTO XLPE 25KV I#16MM2

CABOS DE BAIXA TENSAO 3#95MM2+(1#95MM2) EPR 90° C 0,6/1kV

FITA DE AGO INOX OU DE ALUMINIO CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA

CINTA CIRCULAR PARA POSTE CIRCULAR @=110MM
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VISTA FRONTAL - SUBESTACAO

ESCALA:1/25

LIMITE IMOVEL/VIA
PUBLICA
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VAI A EDIFICACAO

REDE MEDIA
TENSAO
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CHAVE FUSIVEL /

POSTE DE DERIVACAO

RAMAL DE
LIGACAQ

PRETENDIDO

ENTRADA DE ENERGIA

S/ESCALA

LIMITE DA
PROPREIDADE

PASSEIO

PARA-RAIOS ~

6,50M MIN

|,OMETROS

7

PLACA PREMOLDADA
DE CONCRETO

PLACA PREMOLDADA

DISTANCIA MINIMA

PONTO DE

SUBESTAGAO DO

1200

20|20| 30

DE CONCRETO

224

PLACA PREMOLDADA DE CONCRET(J

BASE REFORCADA COM &4 PLACAS DE CONCRETO

ENGASTAMENTO DO POSTE

S/ESCALA

CONSUMIDOR

PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CARIMBOS

Subestacao de Energia Elétrica

LOCAL DA OBRA: RUA BOA VISTA, 335 - SANTA ROSA - RS

SUBESTACAO

VISTA LATERAL - SUBESTACAO

ESCALA:1/25

PROPRIETARIO:

FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA

RESP.TECNICO PROJETO:

Adriano Fink- Engenheiro Eletricista - CREA:RS203334

ESCALAS:
INDICADA

FUNDAGAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA

AREA

WWW.FUMSSAR. COM.BR

Malo 2018

RuA DouToR FRANCISCO TIMM, 480

DESENHO: ADRIANO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI N2 9610/98
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