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DETALHE 04 - CAIXA DE MEDIÇÃO
S/ESCALA
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FORMA METÁLICA

ACO = CA - 60

PESO = 30 KG

CURA = VAPOR SATURADO

CONCRETO FCK = 150 KG/Cm2
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ITEM DESCRIÇÃO

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO
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03 HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 15mmX2,40Metros

BRITA Nº1

CABO DE COBRE NÚ #25mm2

04

05

SOLDA EXOTÉRMICA06

CAIXA DE INSPEÇÃO 300x300x400mm07

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO - 30x30x40cm
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Transf. Trifásico
25kV/380/220V

112,50kVA

Medição

Cabo Cu Nu
35mm²

Cabo Cu Nu
25mm²

Para Raios
21KV - 10KA

Cabo Cu Nu
25mm²

#

Cabo Cu Nu
25mm²

3#95(1#95) mm²
EPR 1KV 90°

Duto PVCR  Ø 4"
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DIAGRAMA UNIFILAR -112,5 kVA
S/ESCALA Cabo Cu Nu

50mm²

CARGA

CAIXA MEDIÇÃO INDIRETA SIMBOLOGIA

DISJUNTOR DE B.T

PÁRA-RAIOS

TRANSFORMADOR

ATERRAMENTO

CHAVE SECCIONADORA FÚSIVEL

3#95(1#95) mm²
EPR 1KV 90°

Duto PVCR  Ø 4"

3#95(1#95) mm²
EPR 1KV 90°

Duto PVCR  Ø 4"

175A

Não haverá sistema de geração própria

200

5
0

50

CURVA AÇO - CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE OU PVC
ENVELOPADO EM 5 cm DE CONCRETO

PEDA BRITADA N° 2

Caixa de passagem
(800x800x1200)

TUBO AÇO - CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE
Vide tabela 5 do GED-2856
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MÓDULO ADICIONAL ATERRAMENTO BÁSICO MÓDULO ADICIONAL

CORTE AA

BANDAGEM

VIDE NOTA 8

CONFIGURAÇÃO BÁSICA

MÓDULO N° 3

MÓDULO N° 1
BURACO DE
CAVADEIRA

MÓDULO N° 4

ANEL

MÓDULO N° 2

CABO DE COBRE 50 mm²
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Instalar curva de 90° de bitola 1"
PAREDE DE ALVENARIA PARA
INSTALAÇÃO DA CAIXA OU

QUADRO METÁLICO
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CABO DE COBRE DE 50mm²

ALVENARIA
Instalar curva de 90° de bitola 1"
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DETALHE 03 - CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80X1,2M
S/ESCALA

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO 0,3X0,3X0,4M
S/ESCALA

DETALHE 01 - ATERRAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
S/ESCALA

DETALHE 02 - ATERRAMENTO DA MEDIÇÃO
S/ESCALA

CAIXA DE MEDIÇÃO

DETALHE 05 - MONTAGEM DA MEDIÇÃO
S/ESCALA

2,01,01,0

ENTRADA, VEM DO
TRANSFORMADOR

SAÍDA, VAI AO QGBT

0,1 0,1

0
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Instalar curva de 90° de bitola 1"

Tomadas
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kVArh

DISJUNTOR

ÁREA RESERVADA

Á EQUIPAMENTOS
DE COMUNICAÇÃO

BLOCO
AFERIÇÃO

DISJUNTOR

BIFÁSICO

FUNDO DE MADEIRA
(1200x1500x20)

DIVISÓRIA EM CHAPA MEÁLICA

TCs

PROJETO ELABORADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  SANTA ROSA - RS

www.fumssar.com.br

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI Nº 9610/98

RESP.TÉCNICO PROJETO:

ESCALAS: Área

PROPRIETÁRIO:

CARIMBOS
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Desenho: Adriano

Local da obra: Rua Doutor Fancisco Timm, 480 - Santa Rosa - RS
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